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potwierdzającerże z

kocioł wodny SAS VARMO 10
z ręcznym za§ypem paliwa
o nominalnej mocy 10 kW

opalany węglem kamiennym soĘmentu orzech

produkowany przez:

ZN,IK SAS Sp. z o.o.
28-100 Busko-Zdrój, Owczary ul. Przemysłowa 3

badany zgodnie z PN-EN 303-5:2021-09 spełnia wymagania klasy 5.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez; Laboratorium Badń Kotłów

i lJrządzert Grzewczych w Łodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu badń nr: CUE.4032.098.2022.LG073
pt. ,,Badania kotła SAS VARMO 10 z ręczrrym zasypęm paliwa"

Świadęctwo jest ważre pod waruŃiem, że producent nie wprowadza żadnych zrrrian tęchnicmych

w produkowanych urządzeniach w stosunku do wządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia

z Laboratorium, które wydało świadectwo.
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Kocioł wodny SAS VARMO 10 kW

zręcznym Zasypem paliwa zasilany węglęm kamiennym badany Zgodnie

zwmaganiami PN-EN 303-5: 2021-09 kwalifikuje się do 5 klasy.

Kocioł przystosowany wyłącznie do pracy zmocąnominalną i buforem cieplnym.

Parametr Miano

sAS
vARMo 10

Wymagania
norrny

Moc
cieplna nominalna

Paliwo
Węgiel kamienny sortymentu

orzęch

Moc cieplna kW 10,0 (100+8)% QN--)

Sprawność % 88,1 > 88,00ń
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Co

mglm3

6ż9 ś 700

NOx 346 bezvlymagań

Pył 45 <60

oGC 18 <30

*) 
w przeliczenillla |0o/o udziału tlęnu w spalinach suchych

--) 
dotyczy tylko mocy nominalnej
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