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ZAŚWIADCZENIE ED/ 1 t 56123
Kocioł wodny typu SAS VARMO PLUS 15

o nominalnej mocy cieplnej 15 kW
z ręcznym podawaniem paliwa, opalany szczapami drewna liściastego

produkowany przez:

ZMK sAS
Spółka z Ograni czoną Odpowiedzialnością
Owczary, ul. Przemysłowa 3; 28-100 Busko Zdrój

spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesign) okręślone Rozporządzeniem Komisji (JE) 2015/1l89
z dniaZ8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009lI25lWE

w odniesieniu do wymogów doĘczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

* Emisje sucĘch gazów spalinowych w mglm3 obliczone w temperŃvze273 K i przy ciśnieniu 1013 mbar, d!aa=l3o/o.
Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badń lóoratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr CW.4032.049,2,2023.LG059.
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2021-09.

lŃr, rrruT GnEnGIryKl Kierownik Zakladu

lnstytut Badawczv
zaklad Badań

U rnądzeń Energetycznych CUE
93-231 Łód4 u|. Dostawcza 1

tel. 42 640-08-21

Łodź; dnia 09.08.2023

Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efekĘwnośó energeĘ czna
o grzewania pomie szczeh Ęs 79 %

> 7 5 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwczej < 20 kW
> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwazej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr Emisje*

Wytwarzane ciepło
uzytkowe

Sprawność uzytkowa ZuĘcie ęnergii elektrycznęj na
potrzeby własne

Emisje doĘ czące sęzonowego ogrzewania
pomiesz częń dla paliwa zalecanego
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